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RÉSUMÉ. Dans les contextes de la flexibilité de la demande électrique (EDSM) et du stockage de chaleur en aquifère, le 
dimensionnement et le fonctionnement de systèmes géothermiques ouverts (ATES) sont étroitement liés à la géologie du site, 
hétérogène et complexe par définition. Afin de pouvoir développer des outils de modélisation prédictive fiable, nous avons 
développé une méthodologie de collecte de données spatialisées et à haute résolution temporelle de la subsurface combinant 
de la tomographie de résistivité électrique (ERT) en 4D, des mesures hydrogéologiques et une expérience de stockage de 
chaleur à court terme dans un aquifère confiné de plaine alluviale. Les résultats démontrent la capacité de l’ERT 4D à délimiter 
la distribution du panache thermique (volume et estimation des températures) lors des phases d’injection, de stockage et de 
récupération de la chaleur dans l’aquifère. L’expérience montre que minimum 70% de l’énergie stockée pouvait être récupérée 
à condition de disposer de stratégies de récupération adéquate, ce qui apparaît intéressant dans le contexte de la flexibilité de 
la demande électrique. 
 
 
ABSTRACT. In the context of energy demand side management (EDSM) and heat storage in aquifers, the design and functioning 
of aquifer thermal energy storage (ATES) systems have strong interconnections with the geology of the site which may be 
complex and heterogeneous, making predictions difficult. In this context, we developed a subsurface monitoring methodology 
to better characterize heat transfer in the subsurface with the help of 4D electrical resistivity tomography (ERT), multiple 
hydrological measurements in wells, and a short-term heat storage experiment conducted for the purpose in a confined alluvial 
aquifer. Results clearly show the ability of ERT to delimit the thermal plume growth during injection, the diffusion and decrease 
of temperature during storage, and the decrease in size after heat recovery. Energy balance shows that up to 70% of the energy 
can be easily recovered with an adapted strategy in the context of DSM. Short-term heat storage in alluvial aquifer is efficient 
and ERT is a valuable tool to image and estimate the temperature distribution in the subsurface. 
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KEY WORDS: ERT, ATES, EDSM, monitoring, energy storage, geophysics 
 
34èmes Rencontres de l’AUGC, Université de Liège, Belgique, 25 au 27 mai 2016 2 
 
1. Introduction  
La transition énergétique est en marche et les projets de recherche en énergie se multiplient. Du point de vue 
des systèmes électriques, l’utilisation croissante d’énergies renouvelables entraîne des déséquilibres fréquents et 
difficilement prévisibles sur les réseaux. Côté offre, les systèmes électriques doivent absorber une part toujours 
plus importante d’énergies renouvelables (secteurs photovoltaïque et éolien par ex.) dont la variabilité dans le 
temps est difficile à prédire. Côté demande, l’utilisation de l’énergie électrique est en croissance dans les pays en 
transition, notamment à cause de l’utilisation croissante de pompes à chaleur (PAC) et d’équipements de haute 
technologie. Face à ce constat, la thématique de la flexibilité de la demande électrique (EDSM) occupe une place 
importante dans les recherches énergétiques actuelles (par ex. via l’utilisation décalée et régulée de PAC) [ALB 
2007]. 
Du côté des PAC, l’emploi du sous-sol comme source froide (géothermie) pour le chauffage et/ou la 
climatisation du secteur résidentiel (sondes verticales ou BTES) ou des secteurs tertiaire et de logement collectif 
(systèmes ouverts sur aquifère ou ATES) explose [AND 1997 ; HAE 2010 ; VAN 2011 ; HAE 2013 ; BAY 2013]. 
En comparaison avec les pompes à chaleur air-air, l’emploi du sous-sol a l’avantage d’une température 
relativement constante tout au long de l’année [HAE 2013]. 
Les systèmes ATES (Aquifer Thermal Energy Storage) fonctionnent en captant directement les calories (ou 
frigories) de l’eau souterraine via pompage dans un ou plusieurs puits. L’eau ainsi pompée va subir un changement 
de température induit par les PAC (hausse en cas de climatisation ou baisse en cas de chauffage) puis être réinjectée 
dans l’aquifère via un ou plusieurs puits d’injection situés à une distance suffisante des puits de pompage pour 
éviter tout court-circuit thermique. Le système ATES étant réversible (chauffage en hiver puis climatisation en 
été), un stockage saisonnier de calories ou de frigories se produit tout en permettant d’augmenter le rendement 
(SPF) des PAC eau/eau (puisque le T sera réduit entre la source froide et la source chaude) [VAN 2011].  
La température stable de l’eau souterraine et la possibilité de stocker de la chaleur dans certains types d’aquifère 
offrent une perspective de combinaison avec les thématiques de flexibilité de la demande électrique (EDSM). Une 
possibilité serait par exemple de remplir les creux de consommation en stockant de la chaleur (convertie 
efficacement à partir de l’énergie électrique) temporairement dans un aquifère puis de l’utiliser de manière décalée 
pour lisser les pointes de consommation. Le stockage de chaleur ne serait plus seulement saisonnier mais bien 
horaire, journalier voire hebdomadaire. Toutefois, le sous-sol doit pouvoir être modélisé très finement afin de 
pouvoir piloter intelligemment et de manière prédictive ce type de systèmes. 
Dans cette recherche, nous avons développé une méthodologie de caractérisation dynamique du transfert et du 
stockage de chaleur en aquifère dans le but d’améliorer significativement les prédictions de modèles numériques. 
Le but de cette étude est de rendre possible le pilotage intelligent des PAC eau/eau de grandes puissances 
(notamment, pour des applications EDSM à une échelle horaire, journalière voire hebdomadaire). 
La présente communication se focalise sur la présentation de cette méthodologie couplant du monitoring de 
tomographie de résistivité électrique (ERT), des mesures hydrogéologiques et une expérience de stockage de 











Figure 1. Plan schématique de l’expérience montrant le dispositif d’électrodes centré sur le puits ayant servi 
à l’injection de chaleur. Outre le dispositif ERT 3D, les ouvrages à proximité ont tous été suivis grâce à des sondes 
CTD et des mesures manuelles. 
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2. Contexte 
L’expérience s’est déroulée sur un ancien site industriel wallon dans un aquifère de plaine alluviale que la 
société Aquale (et historiquement Ecofox) a caractérisé depuis plus de deux décennies (i.e., ce site est équipé de 
multiples puits et piézomètres). Nous y retrouvons des terrains de couverture jusqu’à 2 m de profondeur. Il s’agit 
principalement de remblais puis d’argiles non saturés qui présentent des résistivités électriques de l’ordre de 10 
Ωm. De 2 à 8 m de profondeur, nous retrouvons des sables et graviers saturés qui composent l’aquifère de plaine 
alluviale investigué lors de cette expérience. D’un point de vue électrique, ces sables et graviers saturés présentent 
des résistivités de l’ordre de 80 Ωm. Cet aquifère sablo-graveleux repose sur les schistes du Houiller (très peu 
perméables) dont le toit est situé à 8 m de profondeur (Figure 2). 
Cet aquifère alluvial est confiné puisque le niveau de la nappe a été mesuré à 1,70 m de profondeur. Il est aussi 
très perméable. En effet, une campagne de pompage d’essai menée en mars 2015 a permis d’estimer la conductivité 
hydraulique K à 10-3 m/s au droit du puits d’injection utilisé pour cette expérience. Les études historiques sur le 
site montrent également que le gradient hydraulique est pratiquement nul (i.e., l’écoulement naturel de l’eau 
souterraine est excessivement lent). D’un point de vue hydrogéologique, ce type d’aquifère, peu profond, très 
productif et sans écoulement souterrain significatif, offre les meilleures conditions pour des applications de type 
ATES et stockage de chaleur puisque la chaleur stockée ne se dissipera pas via l’écoulement.  
D’un point de vue physico-chimique, l’eau souterraine est contaminée en chlorures et présente des résistivités 
électriques spécifiques très hétérogènes : entre 2 et 5 Ωm. Les variations de résistivité électrique de l’eau 
souterraine sont très grandes sur une distance très faible. Ainsi, seule une vingtaine de mètres séparent le puits de 
pompage et le puits d’injection utilisés pour cette expérience et pourtant, l’eau souterraine y présente des 









Figure 2. Contexte (hydro)géologique (droite) et modèle inverse 3D de résistivité électrique (gauche). 
L’aquifère alluvial investigué a sa base à 8 m de profondeur et se pose sur les schistes imperméables du Houiller. 
3. Méthodes 
Les études hydrogéologiques classiques se basent sur des données très souvent ponctuelles collectées dans des 
ouvrages souterrains : puits et piézomètres entre autres. Si ces ouvrages sont des fenêtres directes sur le sous-sol, 
ils sont coûteux, invasifs et ne permettent pas de visualiser les processus dynamiques ayant cours à proximité. 
D’autre part, en terme de température, l’eau du puits n’est pas toujours en équilibre avec l’aquifère, un mélange et 
des pertes de chaleur au sein du puits sont possibles, induisant un biais dans les données [HER 2015b]. A l’inverse, 
les techniques de prospection géophysique (analogues à l’imagerie médicale) permettent d’imager de manières 
non invasives et peu coûteuses le sous-sol en 2, 3 et 4D, capturant ainsi une partie de l’hétérogénéité du sous-sol 
à travers l’hétérogénéité des propriétés géophysiques mesurées, mais avec une résolution spatiale plus limitée. 
L’imagerie électrique ou tomographie de résistivité électrique (ERT) est une technique géophysique qui 
consiste à imager la distribution de la résistivité électrique du sous-sol en 2 ou 3D (comme présenté à la Figure 2) 
à partir de mesures en surface [LOK 2013]. La collecte d’une donnée ERT consiste à injecter un courant d’intensité 
connue dans le sol à l’aide de deux électrodes (dites de courant) et de mesurer la différence de potentiel électrique 
associée entre deux autres électrodes (dites de potentiel). Cette opération est répétée de multiple fois (typiquement 
des centaines à milliers de données pour une image) de manière automatique via un protocole d’acquisition 
prédéfini. Le traitement de ces données permet de calculer la distribution de résistivité du sous-sol. 
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La tomographie de résistivité électrique a été utilisée à de nombreuses reprises pour aider à caractériser la 
géologie et l’hydrogéologie de sites. Par exemple Robert et al. [ROB 2011] ont développé une méthodologie 
permettant de détecter des zones plus fracturées dans le bedrock calcaire autorisant des écoulements préférentiels 
d’eau souterraine. Hermans et al. [HER 2015a] ont développé une méthodologie de caractérisation d’aquifère de 
plaine alluviale sur la base d’informations ERT et d’essai de pompage à l’aide de méthodes probabilistes. 
L’imagerie électrique fonctionne également en suivi temporel [SIN 2015]. On parle alors de monitoring ERT. 
Le principe est de répéter dans le temps l’acquisition d’images électriques puis de visualiser les changements de 
résistivité électrique (ρ) associés au processus physique étudié. Dans la dernière décennie, les expériences 
relatives au monitoring ERT ont prouvé leur utilité pour caractériser les processus dynamiques ayant cours dans 
le sous-sol. Robert et al. [ROB 2012] ont par exemple pu suivre un traceur salin à travers un réseau de fractures 
via monitoring ERT et ainsi, détecter la direction de transport préférentiel de soluté dans un aquifère calcaire 
fracturé et en estimer la vitesse de transport. Auken et al. [AUK 2014] ont réussi à suivre des variations de 
résistivité électrique associées à l’injection de CO2 dans un aquifère danois. Hermans et al. [HER 2012 ; 2015b] 
ont suivi de manière quantitative l’injection d’eau chaude dans des formations meubles dans le cadre d’expériences 
de stockage et traçage de chaleur en aquifère. 
La résistivité électrique étant fonction de la température, il est possible de relier les variations temporelles de 
résistivité électrique imagées par ERT aux variations de température dans l’aquifère [HAY 2007 ; HAY 2010 ; 
HER 2012 ; ROB 2013 ; HER 2014 ; HER 2015b]. En effet, une augmentation d’1°C provoque une diminution 
de la résistivité électrique de l’eau souterraine d’environ 2% [HER 2014]. Le monitoring ERT requière toutefois 
une (ou plusieurs) image de background collectée avant toute modification du sous-sol (Figure 2). Deux images 
ont été collectées avant la réalisation de l’injection d’eau chaude. Suivant la méthodologie de Robert et al. [ROB 
2012], nous avons pu définir une valeur de coupure sur les variations de résistivité électrique au-delà de laquelle 
nous pouvons considérer que le changement de résistivité imagé (ρ) est bien associé à la chaleur injectée (T), 
soit environ 0,5% dans cette expérience. 
L’expérience réalisée en mai 2015 est centrée autour du stockage de chaleur à court terme en condition réelle. 
Le principe était d’injecter de l’eau chaude dans l’aquifère sollicité puis de suivre le panache de chaleur ainsi créé 
pendant 72 heures via des mesures hydrogéologiques et un suivi ERT 4D. Au terme des 72 heures, nous avons 
récupéré l’énergie injectée en pompant l’eau souterraine ainsi réchauffée. Un bilan énergétique a ainsi pu être 
calculé au terme des 72 heures de stockage (cf. Tableau 1). 
L’injection s’est déroulée comme suit. Nous avons pompé de l’eau de l’aquifère (à 10°C) dans le puits de 
pompage (Figure 1) à un débit d’environ 3 m³/h. Cette eau a d’abord circulé dans une chaudière mobile afin d’être 
chauffée à 40°C avant d’être injectée dans l’aquifère via le puits d’injection (Figure 1). L’injection a duré 5 heures 
et 20 minutes. Pendant l’injection, nous avons collecté des images électriques à une plus haute résolution 
temporelle (mais uniquement sur les 3 lignes centrées sur le puits d’injection). Si l’eau injectée était à une 
température proche de 40°C, la température maximale enregistrée dans la colonne du puits d’injection n’a jamais 
dépassée 36°C. 
La phase de stockage de chaleur a duré 72 heures et nous avons acquis des images électriques complètes à 
raison de 2 par jour environ. Lors du stockage, un orage a éclaté et des changements de résistivité électrique ont 
été observés dans les 2 premiers mètres. Ces variations sont liées à un changement de saturation des terrains de 
couverture à cause des fortes précipitations causées par l’orage. Ces dernières n’étant pas voulues pour 
l’expérience, nous avons appliqué un filtre sur les 2 premiers mètres imagés par ERT. 
A la fin des 72 heures de stockage, nous avons récupéré l’énergie stockée en pompant dans le puits d’injection 
pendant 4 heures ½ avec un débit supérieur à celui de l’injection. La température de l’eau dans l’aquifère (au droit 
du puits d’injection) était encore de 21°C après ces 72 heures de stockage (Figures 4). Bien que le gradient 
hydraulique soit quasi nul, des phénomènes de diffusion ont permis au panache de chaleur de s’élargir pendant les 
72 heures du stockage. A l’instar de l’injection, nous avons acquis des images électriques avec une résolution 
temporelle plus élevée lors de la récupération de la chaleur stockée. A la fin du pompage, nous avons encore 
collecté une image électrique complète avant de démonter le dispositif d’électrodes. Les sondes CTD placées dans 
chacun des ouvrages ont encore collecté des données pendant plusieurs semaines après la fin de l’expérience. En 
effet, une partie de la chaleur stockée a été captée par la matrice sédimentaire (les sables et graviers) puis rendue 
sur une plus longue échelle de temps à l’eau souterraine. 
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4. Résultats 
Le suivi ERT 4D a permis de visualiser les changements de résistivité électrique associés à : 
- l’injection d’eau chaude (Figure 3-A ; régime transitoire) ; 
- le stockage de cette chaleur pendant 72 heures (Figure 3-B ; régime permanent) ; 































Figure 3. Evolution des variations de résistivité électrique (ρ) pendant l’injection de chaleur (A) ; lors des 
72 heures de stockage (B) et lors de la récupération (C). Une courbe de restitution (ρ vs. temps) au droit du puits 
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La Figure 3 montre clairement que le suivi ERT est capable de capter l’évolution qualitative des températures 
dans l’aquifère. Les mesures transitoires pendant la phase d’injection montrent la croissance du panache. Pendant 
le stockage, le volume affecté par des changements de température s’agrandit alors que l’amplitude du changement 
diminue, suite aux phénomènes de diffusion. Après pompage, l’ERT montre la chaleur résiduelle présente à 
proximité du puits. 
La comparaison des images ERT avec les mesures hydrogéologiques (Figure 4) indique un lien direct entre 
changement de résistivité (ρ) et changement de température (T). L’essentiel de la diminution de température au 
niveau du puits a lieu dans les 24 premières heures après injection. Ensuite, la température se stabilise. On observe 
lors du stockage un écart entre les tendances mesurées dans le puits et par ERT (48 h). Cet écart est probablement 
lié aux échelles différentes des mesures. La température dans le puits mesurée par sonde CTD est très locale, alors 
que l’ERT englobe un volume plus important. D’autre part, la mesure dans le puits est biaisée par des pertes de 
chaleur et une homogénéisation des températures au sein du puits. En effet, on observe qu’à la reprise du pompage, 
la température dans le puits augmente, indiquant que la sonde CTD sous-estime la température dans l’aquifère 
même. L’ERT, par contre, n’est pas affectée par cette perturbation locale. 
La résistivité électrique de l’eau étant très hétérogène sur le site, il n’est pas possible d’utiliser une relation 
pétrophysique générale pour estimer quantitativement les températures par ERT [HER 2015b]. En effet, le 
changement de résistivité de l’eau engendre également un effet sur la mesure ERT. Cependant, la tendance 








Figure 4. Gauche : Evolution de la température mesurée dans le puits d’injection (courbe grise) et des 
variations de résistivité électrique détectées via le monitoring ERT (points bleus). Droite : Evolution de la 
température mesurée dans le puits d’injection lors de la récupération de la chaleur par pompage et bilan 
énergétique associé. 
Les températures et débits mesurés lors de la phase de pompage permettent de réaliser un bilan énergétique. 
Pour un volume pompé équivalent au volume injecté, environ 35% de l’énergie est récupérée. Cependant, la 
température à ce moment est encore plusieurs degrés au-dessus des mesures initiales. Après 4,5 h de pompage, le 
volume d’eau pompé est 2,5 fois celui injecté et 70% de l’énergie a été récupérée. La température est encore de 
14°C, soit une température encore supérieure à la température de départ et permettant une récupération énergétique 
efficace par PAC. La remontée de température après la fin du pompage indique que la chaleur stockée dans les 
sédiments est transférée à l’eau. Cela signifie que lors des phases transitoires, il existe un écart de température 
entre les phases solide et liquide du milieu souterrain qui nécessite des outils de modélisation avancés. 
Tableau 1. Evolution des températures et de l’énergie récupérée lors du pompage. 
Durée cumulée du 
pompage (h) 
Volume récupéré (%) Energie récupérée (%) Température (°C) 
0 0 0 21 
1,75 100 35 17 
4,5 250 70 14 
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5. Conclusions et perspectives 
Nous avons développé une méthodologie de caractérisation dynamique du sous-sol dans le contexte du transfert 
et stockage de chaleur en aquifère peu profond. Celle-ci se base sur le suivi 4D d'un test de stockage de chaleur à 
court terme dans un aquifère alluvial, combinant des mesures hydrogéologiques classiques avec un suivi 
géophysique par tomographie de résistivité et un bilan énergétique. 
Les images de résistivité électrique montrent que le suivi ERT 4D peut capturer une information semi-
quantitative à quantitative spatialisée et volumique sur le panache de chaleur et son évolution dans le temps. En 
effet, leur comparaison avec les mesures hydrogéologiques locales indiquent un lien clair avec l'amplitude des 
changements de températures. Cette comparaison met également en lumière les limitations des mesures locales 
qui sont biaisées par des mélanges et des pertes de chaleur au niveau du puits, ce dont ne souffre pas l'ERT. 
Le bilan énergétique effectué soutient l'hypothèse que le stockage de chaleur de courte durée (horaire, 
journalier ou hebdomadaire) est une alternative plausible dans le cadre de la gestion de la flexibilité de la demande 
électrique. En effet, lors de notre essai, plus de 70% de l'énergie injectée a pu être récupérée sous la forme d'eau 
plus chaude, qui peut être valorisée via un système de pompe à chaleur. La chaleur résiduelle présente en fin 
d'expérience suggère que l'efficacité pourrait être plus importante en cas d'utilisation régulière du système et 
d'optimisation des cycles d'injection/stockage/récupération. 
L’intégration de ce type de données dans l’élaboration de modèles numériques prédictifs du sous-sol et dans 
le dimensionnement des systèmes géothermiques en aquifère peu profond sort du sujet de cette communication. 
Elle constitue néanmoins une perspective d’avancée significative dans le domaine de la modélisation 
hydrogéologique des systèmes géothermiques. 
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